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[摘  要] 本文对水轮发电机组和辅助设备常见的故障进行了整理,从振动监测、温度压力检测、数据融

合、智能化应用四个方面论述了相关技术的发展情况。根据水电站现地控制单元运行状态监测和故障

诊断的要求,利用多源信息融合的智能诊断系统把机组的振动、温度、电气参数等各方面的数据融合起

来,建立动态阈值自适应调节机制。经过研究发现,创建完善的状况监测体系、改善数据采集品质、推动

智能诊断平台的创建、建立预防性保养制度是改进诊断效能的途径。 
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[Abstract] This paper summarizes common faults of hydroelectric generating units and auxiliary equipment, and 

discusses the development of relevant technologies from four aspects: vibration monitoring, temperature and 

pressure detection, data fusion and intelligent application. In accordance with the requirements for operational 

status monitoring and fault diagnosis of the local control units in hydropower stations, an intelligent diagnosis 

system based on multi-source information fusion is adopted to integrate data including unit vibration, 

temperature and electrical parameters, and a dynamic threshold adaptive adjustment mechanism is established. 

The research indicates that improving diagnosis efficiency can be realized by building a comprehensive 

condition monitoring system, optimizing data acquisition quality, promoting the construction of intelligent 

diagnosis platforms and formulating a preventive maintenance system. 
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引言 

水力发电在我国能源结构调整中起着重要的作用。根据国

家“十四五”规划,以水电、光电、风电为主的可再生能源在能

源供应结构中所占比例将会进一步提高。水电站机电设备长时

间处在复杂的工况之中,多物理场的相互作用造成设备劣化表

现出渐进性和隐蔽性的特点。非计划停运会造成经济损失,也会

对电网的安全造成威胁。故障诊断技术就是对设备状态参数进

行连续监测和智能分析,从而达到早期发现故障、准确定位的目

的,给状态检修提供决策支持。目前振动监测、温度分析等传统

方法日趋完善,人工智能以及大数据技术正在推动着诊断方式

从阈值报警向预测性维护转变。但是多故障耦合、小样本学习

等问题还有待解决。从故障类型、关键技术、应用措施三方面

进行论述。 

1 水电站机电设备故障诊断技术概述 

故障诊断技术是一门将信号处理、模式识别、人工智能等

多学科知识综合起来的技术,它的主要任务就是对设备运行状

态参数进行采集、分析、判断,从而发现故障、确定故障部位、

分析故障原因和预测故障发展。水电站机电设备故障诊断的对

象有水轮发电机组、调速系统、励磁系统和油、水、气辅助系

统等。水电站机械设备一旦出现故障,不但会降低发电效率,严

重的还会造成系统停运,造成巨大的经济损失,严重的还会造成

安全事故。因此故障预测和诊断技术在提高水电站运行安全性

和经济性方面有很重要的作用。从技术发展脉络来说,水电站故

障诊断经过了三个时期的发展,分别是第一阶段以定期检修为

主,依靠人工经验来判断设备的状态；第二阶段开始使用在线监

测系统,可以对振动、温度、压力等参数实施连续采集并发出阈
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值警报；第三阶段出现智能化诊断这一特点,把多种信息整合起

来,并且运用人工智能算法来进行故障的自动识别以及趋势预

估。目前我国大部分大型水电站已经建成了在线监测系统,但是

中小型电站的诊断能力仍然比较薄弱,诊断系统的误报率和漏

报率还有待进一步降低。 

2 水电站机电设备常见故障类型及成因分析 

2.1水轮发电机组故障类型分析 

水轮发电机组是能量转换的主要设备,根据其故障性质可

以分为机械故障、水力故障和电气故障。机械故障主要是异常

的振动。转子质量不平衡、轴线不对中、转动部件松动、轴承

磨损等都会引起振动超标。水轮发电机组在运行中会遇到各种

各样的异常情况,如组合轴承漏油、轴位移过大、转轮接力器拉

缸故障、轴流机组叶片扭矩过大和变形等[1]。转子不平衡时振

动频谱以基频分量为主,不对中会伴有明显的二倍频成分。轴承

故障有特征频率可以计算的特性,用包络解调技术可以得到。水

力故障是由于流道内水流的非定常性所造成的。尾水管涡带属

于混流式水轮机的典型水力不稳定情况,在部分负荷工况下会

产生螺旋状涡带,压力脉动频率大致为转频的1/3到1/5。空蚀和

泥沙磨损互相耦合,空化气泡溃灭时产生的微射流冲击叶片表

面,加快材料剥蚀,严重时造成过流部件效率明显降低。电气故

障是发电机定转子回路的故障。定子绕组绝缘老化、端部振动

磨损、槽内放电等都是常见的问题,转子绕组匝间短路会造成不

平衡磁拉力,从而产生倍频振动。励磁系统故障如灭磁开关接触

不良、整流元件击穿等都会对机组的稳定运行造成影响。 

2.2辅助机电设备故障成因分析 

辅助机电设备给机组主设备提供冷却、润滑、操作动力等

保障,它的运行可靠影响主设备安全。油系统故障主要是油质变

坏、漏油和油压异常。油中有水分、颗粒污染物会加速轴承的

磨损,油位低时会造成瓦温急剧升高。水系统以技术供水最为重

要,软启动装置控制辅助设备的启停,其运行状况会直接影响水

电站运行效果,冷却器堵塞、滤水器卡涩、水泵气蚀等属于常见

的故障模式。气系统给制动和调相供气,压缩空气中有油、有水,

容易腐蚀管路元件,压力开关失灵造成启停频繁。调速器、励磁

系统传感器漂移、伺服阀卡涩、功率柜故障等电气类问题也要

加以注意。 

3 水电站机电设备故障诊断关键技术研究 

3.1振动信号监测与故障识别技术 

振动是反映水轮发电机组运行状态最敏感的参数之一。振

动是检验水电机组安全性和稳定性的主要指标,根据振动数据

进行故障诊断有理论基础清楚、工程应用成熟的特点。测点布

置一般在上机架、下机架、顶盖、导轴承壳体和转轮室等主要

部位,每一个测点采集三个正交方向的振动信号[2]。信号处理是

故障特征提取的主要部分。快速傅里叶变换把时域信号转换到

频域,有利于发现和旋转频率有关的故障特征。小波分析有较好

的时频局部化能力,适合于非平稳振动信号的分析。对于轴承故

障,包络解调技术可以有效地提取出被低频振动调制的高频冲

击信号。阶次跟踪技术用等角度采样来消除转速波动对频谱分

析的干扰。 

3.2温度与压力参数诊断技术 

温度参数有推力瓦温、导轴瓦温、油温、冷却水温、定子

铁心温度等。温度诊断一般用趋势分析和阈值判断相结合的方

法,温度绝对值超过上限或者温升速率明显异常时发出报警。采

用绝缘检测、热成像和振动检测可以评价设备状态,红外热像仪

可以直接观察到电气接头的发热状况。压力参数有水压力、油

压力和气压力,压力脉动属于监测水力稳定性的主要指标,尾水

管压力脉动的幅值和频率同涡带强度有着直接联系。温度、压

力参数的物理意义清楚,和振动信号互相补充,在复合故障诊断

中起着不可替代的作用。 

3.3数据融合与状态评估技术 

单一参数诊断有信息不完备的缺点,数据融合技术把多种

信息加以整合,从而加强诊断的可信度。多源信息融合技术的关

键之处在于对来自各个渠道、各种形式的数据加以整合并加以

分析,从而达到更准确、更全面的认识,进而提高决策制定的准

确性以及执行效果。融合可以在数据层、特征层或者决策层进

行,数据层融合是对原始信号做预处理和拼接,特征层融合是把

各个参数提取出来的特征向量组合起来输入分类器,决策层融

合是根据各个单参数的诊断结果来综合裁决,例如证据理论或

者加权投票法[3]。 

3.4智能化故障诊断技术应用 

人工智能技术给故障诊断带来了新的生机。支持向量机对

于小样本分类问题有较好的效果,用核函数把低维特征映射到

高维空间做非线性划分。径向基核函数是最常用的核函数类型,

它对于非线性映射有较好的适应性,配合网络搜索和交叉验证

的方法可以得到最优的惩罚因子和核参数。多故障分类时,一对

一策略和一对剩余策略是两种常用的实现方式,前者对每类故

障训练一个二分类器,后者逐个区分各个故障类别与其他所有

类别。使用跨模态特征融合技术,将设备物理特性和运行工况的

耦合关系结合起来,可以实现对机械磨损、电气异常等各种故障

的协同识别。神经网络特别是深度置信网络和卷积神经网络具

有自动提取特征的能力,可以克服手工设计特征的缺点。卷积神

经网络一般用一维卷积层直接处理原始的时域波形,卷积核沿

着时间轴滑动来提取局部特征,池化层进行降维和平移不变性,

全连接层完成故障分类。深度置信网络是由多层受限玻尔兹曼

机堆叠而成的,使用无监督预训练和有监督微调相结合的训练

方式。对于实际工程中由于故障样本少而造成的不足,迁移学习

依靠相关领域的知识来辅助目标域的诊断,生成对抗网络用来

合成故障样本来扩充训练集。生成对抗网络依靠生成器和判别

器的博弈训练,生成器不断地优化自己来产生很难被判别器识

别的合成样本,判别器不断地提高辨别能力,训练结束后生成器

可以用来扩充故障样本库。 

4 水电站机电设备故障诊断技术应用与优化措施 

4.1构建完善的设备状态监测体系 
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状态监测属于故障诊断的基本工作。完善监测体系要从三

个方面入手,第一,合理配置传感器,按照设备的重要性以及故

障敏感参数来确定测点的位置和数量；第二,创建起覆盖整个厂

区设备的统一监测网络,冲破各个系统之间存在的数据壁垒；第

三,使用传感器实时收集数据,借助大数据以及人工智能分析手

段。表1给出了水电站主要机电设备的重要监测参数以及常用的

传感器种类。 

表1 水电站主要机电设备关键监测参数与传感器配置 

设备类型 监测参数 传感器类型 诊断目标

水轮发电机组 振动、摆度 电涡流位移传感器、速度传感器 机械故障识别

轴承系统 瓦温、油温 铂电阻温度传感器 过热预警

水系统 压力、流量 压力变送器、电磁流量计 水力稳定性评估

油系统 油系统 超声波液位计、颗粒计数器 油系统故障预警

定子绕组 局部放电 电容耦合传感器 绝缘状态评估

 

4.2提升故障诊断数据采集质量 

数据质量影响到诊断结论是否可靠。提高采集质量的措施

有,使用高精度、抗干扰性能好的智能传感器,减少环境噪声给

信号带来的污染；统一数据采集的时间基准和采样频率,使多源

数据能够时域对齐；建立数据预处理流程,即异常值剔除、缺失

值填补和信号滤波等；规范数据存储格式和传输协议,为之后的

分析做好铺垫。采用预防性维护、设备诊断、在线监测、数据

采集与分析、状态评价及预警等方式可以保证设备正常运转。另

外,标注出典型的故障案例数据对于诊断模型的训练来说十分

重要,应该建立故障案例库并且不断积累。 

4.3推进智能诊断平台建设与应用 

智能诊断平台属于诊断技术的承载者,它的创建要遵照分

层架构。感知层完成数据采集和上传,平台层对数据进行存储、

管理、计算资源调度,应用层部署诊断算法,并提供人机交互界

面。系统采用分层决策结构,构建起具有自适应能力的诊断模型,

进而完成对机械磨损、电气异常等故障的共同辨认。平台实用

化要解决的问题有三个,即诊断模型的泛化能力要覆盖各种机

型、工况,推理过程要有可解释性来提高运维人员的信任度,支

持边缘计算和云端分析的协同工作,满足实时性和算力的要求。 

4.4建立设备预防性维护管理机制 

预防性维护机制属于诊断技术价值转化的制度保证。该机

制把状态评价当作中心,按照诊断结果来改变维护策略。具体措

施有以下几点,制定以健康指数为基础的设备分级管理制度,把

状态变差的设备先安排检修；创建设备全生命周期技术档案,

记载每次诊断结果和维护行为,形成知识积累；定时开展诊断系

统校准与验证工作,保证输出可靠；加强运维人员技术培训,提

高运维人员对诊断结果的判读和响应能力。伴随着数字化技术

的迅猛发展,它在水电厂设备监测及故障诊断方面所起的作用

也越来越大,智能传感器同物联网技术相结合之后,会促使预防

性维护朝着更加精确、高效的路径前进。 

5 结语 

水电站机电设备故障诊断技术是从单参数监测发展到多源

融合,从阈值报警发展到智能诊断的过程。目前振动、温度、压

力等传统的监测手段越来越成熟,以支持向量机、深度学习、多

源信息融合为代表的一些智能化的方法也成为了研究的热点。工

程实践中还存在着由于样本少而造成的模型泛化能力差、诊断

结果不可解释等难题。数字孪生技术会达成物理空间同信息空

间的双向映射,也就是故障的虚拟再现,预估推演。与此同时,

由于状态检修理念的逐渐普及,诊断技术也会由原来的辅助作

用变为运维决策的主要支持者。 
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